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Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: lbwig@wssepoznan.pl

AB 438

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr D/763/1674/2019/LB-AS/PLC, PGC/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Gmina Szcezytniki, 62-865 Szczytniki

po;zv. kaliski
*Cel badan: -
*Prébka pobrana / dostarczona przez: probkobiorcg PSSE w Kaliszu Nr rejestru prébki: D/763/1674/2019
*Identyfikacja metody pobierania prébek: PN-ISO 5667-5:2017-10 *Data pobrania probki: 24.09.2019 r.
*Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Data przyjecia probki: 25.09.2019 1.
*Qznakowanie prébki: - Stan prébki: dobry

*Miejsce pobrania: wodociag - Radliczyce
SUW Radliczyce - kran na hali filtréw
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 25.09.2019r. Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 01.10.2019r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objgte zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.
Sprawozdanie = badan zawiera wyniki badar wykonane metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.

WYNIKI BADAN
Identyfikator metody : | Niepewnoié | Dopuszczalne igmffi"zi:
Lp. Parametr badawezej 1) Wymk bv;()":;li{:” wz:rl:(r)zga) Jednos?ka specyfikacjg lub

! wymaganiami

1 |Benzo(a)piren PN-EN ISO 17993: 2005 Q| <0,0025 - 0,010 |pg/1 nie dotyczy

2 (X WWA Y PN-EN ISO 17993: 2005 Q| <0,0050 - 0,10 [pg/l nie dotyczy

3 |Chloroform PN-EN ISO 10301: 2002 o <04 - 30 pg/l nie dotyczy

4 |Bromodichlorometan PN-EN ISO 10301: 2002 Qo <04 - 15 pg/l nie dotyczy

51> THM PN-EN ISO 10301: 2002 Q <04 - 100 pg/l nie dotyczy

6 1,2 — dichloroetan PN-EN ISO 10301: 2002 Q <04 - 3,0 pg/l nie dotyczy
. trichloroetenu i . ‘ ) .

7| achloroetent PN-EN ISO 10301: 2002 Q| <04 10 |pg/1 nie dotyczy
PB-LB-AS-19.52 .

8 |Benzen wyd. 1 z dnia 25.01.2019 1. Q| <0,20 - 1,0 pg/l nie dotyczy
PB-LB-AS-19.55 .

9 |e—HCH wyd. 1z dnia 25.01.2019 1. S 5010 ) 0,10 Jug/l nie dotyczy
PB-LB-AS-19.55 .

10[HCB wyd. 1 z dnia 25.01.2019 1. = 0,010 - 0,10 jug/l nie dotyczy
PB-LB-AS-19.55 .

11| - HCH wyd. 1z dnia 25.01.2019 1. = 0010 - 0,10 |pg/l nie dotyczy
PB-LB-AS-19.55 .

12}y - HCH wyd, 1 7 dnia 25.01.2019 1. <0,010 - 0,10 |pg/l nie dotyczy
PB-LB-AS-19.55 .

1318 - HCH wyd. 1 7 dnia 25.01.2019 1. < 0,010 - 0,10 |ug/l nie dotyczy
PB-LB-AS-19.55 ¢ .

14|Heptachlor wyd. 1z dnia 25.01.2019 1. <0,010 - 0,030 |pg/1 ’me dotyczy

PB-LB-AS-19.55 : .

15|Aldryna wyd. 1 z dnia 25.01.2019 1. <0,010 - - 0,030 |ug/l nie dotyczy
PB-LB-AS-19.55 .

16|Epoksyd heptachloru wyd. 1 z dnia 25.01.2019 r. <0,010 - 0,030 |ug/l nie dotyczy
PB-LB-AS-19.55 _ .

17|a —endosulfan wyd. 1 7 dnia 25.01.2019 1. <0,010 0,10 pg/l nie dotyczy
. PB-LB-AS-19.55 :

18{Dieldryna wyd. 1 7 dnia 25.01.2019 1. <0,010 - 0,030 |pg/l nie dotyczy
, PB-LB-AS-19.55 _ :

19|p,p’ - DDE wyd. 1 7 dnia 25.01.2019 1. <0,010 0,10 pg/l nie dotyczy
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr D/763/1674/2019/LB-AS/PLC, PGC/

L Identyfikator metody .. |Niepewnosé|Dopuszczalne ig:lenr:sz:inzi:
p. Parametr badawczej Wynik bvzg::llic:n wzﬂ:(r)zz{” Jednostka specyfikacja lub

wymaganiami

20lo, p’ - DDD 1;‘3;“:32"33;1295-%51.201 o <0,010 - 0,10 |pg/1 nie dotyczy

- | 21|B- endosulfan I;?C;LP Z'ﬁnsl;lzg 5'%51'2019 . <0,010 - 0,10 |ug/l1 nie dotyczy

22 p.p’ -DDD S?ALPz-?i-alzgssoslzow . <0,010 - 0,10 [pg/1 nie dotyczy

23|Aldehyd endryny al;;LF Z’ﬁnsl;lf s 5051 20197, <0,010 - 0,10 |ug/l nie dotyczy

| 24/Siarczan endosulfanu I‘:’?&LF ;'31181;12955051 20197, <0,010 - 0,10 |ug/1 nie dotyczy

25|5 Pestycydéw © I;E&Ffz'ﬁnsi;l%ifllm o <0,010 - 0,50 |ug/1 = | nie dotyczy

Metody badawcze stosowane w badaniach spetniajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Niepewnosci wynikow fizykochemicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik + niepewnosé¢ obejmuje warto$é NDS-u i wyrazona jest
niepewnosciq rozszerzonq obliczong dla metody badawczej przy prawdopodobietistwie rozszerzenia 95% i wspSlczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnosé
zwigzana z pobieraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq przez prébkobiorcéw LB-WG.

Dopuszczalne zakresy wartosci okreslono w-Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

w sklad sumy WWA wchodzq: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2, 3-c,d)piren

w sklad sumy THM wchodzq: chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform

9 v sklad suny pestycydéw wehodzq: a-HCH, HCB, B-HCH, y-HCH, 3-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, a-endosulfan, dieldryna, p,p’-DDE,
0,p’-DDD, f-endosulfan, p,p’-DDD, aldehyd endryny, siarczan endosulfanu

Dane dostarczone przez klienta

STWIERDZENIE ZGODNOSCI ZE SPECYFIKACJA LUB WYMAGANIAMI (dotyczy badas ilosciowych):

WYNIK ZGODNY-jezeli wynik nie przekracza dopuszczalnej gomej i/lub dolnej granicy tolerancji badZ zawiera sig pomiedzy goma i dolng granica tolerancji, przy czym ryzyko blednej akceptacji okreslonejest na 50% w
przypadku wyniku zblizonego do granicy tolerancji i jest rozpatrywane tam gdzie zasadne.

Wynik jest zgodny —zgodnosé. jesli:

« wynik badania wraz z niep Scig nie pr dop Inej gorne;j i/lub dolnej granicy tolerancji lub zawiera sig pomigdzy dolna i goma granica tolerancji;

» wynik badania jest mniejszy od dopuszczalnej gomej granicy tolerancii lub wigkszy od dolnej granicy tol ji 0 $émniejszg lub rowng niep $ci badania;

« wynik badania osigga wartosé dopuszczalng granicy tolerancji dla danej niepewnosci badania (jesli dotyczy).

WYNIK NIEZGODNY -jezeli wynik przekracza dopuszczalng goma i/lub dolng granice tolerancji, przy czym ryzyko bled odrzucenia ok
rozpatrywane tam gdzie zasadne.

Wynik jest niezgodny —niezgodnosc, jesli:

na 50% w przypadku wyniku zblizonego do granicy tolerancji i jest

« wynik badania wraz z niep $cig przekracza dop Ing gémg lub dolng granice tolerancji;

« wynik badania jest wigkszy od dopuszczalnej gémej granicy tolerancji lub mniejszy od dolnej granicy tol ji o $émniejsza lub rowna niep $ci badania.

Stwierdzenie zgodnosci jest oparte na poziomie ufnosci 95% dla niepewnosci rozszerzonej. Wspdlezynnik rozszerzenia k = 2.W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan i ierdzenie: zgodnosci od sie tylko do
analizowanej/badanej probki, a nie do probki/obiektu, z ktorego probka ta byla pobrana.

UWAGA: Organ stanowigcy moze zastosowac inng regule decyzyjng niz przedsiawione powyzej w p ljgci j decyzji co do stwierdzenia zgodnosci bqu? niezgodnosci.

Wyniki odnosza si¢ wytacznie do badanej probki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dziatu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze
by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna sktada¢ pisemnie w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcow.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacja o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

10.10.2019 1. 10.10.2019r. mgr Fukasz Nowaczyk
....................................................................................... Autoryzowat: Kierownik Pracowni Chromatografii Gazowej
Data sporzadzenia sprawozdania ~ Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Aparatury Specjalnej

Dokument podpi
Nowaczyk; WSS oznaniu
Data: 2019.10.10 1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr D/763/1674/2019/LB-WG/PCH/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Gmina Szczytniki, 62-865 Szczytniki

*Cel badan: -

pow. kaliski

*Prébka pobrana / dostarczona przez: pracownika PSSE w Kaliszu
*Identyfikacja metody pobierania prébek: PN-ISO 5667-5:2017-10
*Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
*Oznakowanie probki: -

*Miejsce pobrania: wodociag - Radliczyce

SUW Radliczyce /kran na hali filtréw/
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 25.09.2019r.

Nr rejestru prébki: D/763/1674/2019
*Data pobrania probki: 24.09.2019 r.
Data przyjecia probki: 25.09.2019 r.

Stan probki: dobry

Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 27.09.2019r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

WYNIKI BADAN

Stwierdzenie
. < para‘n‘::::;(s’:ina » s ze%:mij'ltll(:\ic'i zl‘:lb

Lp. Parametr Identyﬁkator.m etody Wynik Nljvl;,env:]?l? s (dopuszezalna) | yednostka svyli aganji:mi

badawczej ! badania®

dotyczy gornej granicy dotyczy gérnej
tolerancji (jesli zasadne) granicy tolerancji

(jesli zasadne)

1 |Fluorki PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012 Q 0,18 - 1,5 mg/1 nie dotyczy
2 |sed oo 3 o dota 31012019 . ol 157 - 200 mg/1 | nie dotyczy
3 |Bor PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Ql 0,040 - 1,0 mg /1 nie dotyczy
4 |Glin PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <10 - 200 pg /1 | nie dotyczy
5 |Chrom PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <10 - 50 ug/1 nie dotyczy
6 |Nikiel PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <1,0 - 20 ug /1 nie dotyczy
7 |Miedz PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <0,010 - 2,0 mg /1 nie dotyczy
8 |Arsen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <1,0 - 10 ug/l nie dotyczy
9 [Selen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Ql <10 - 10 ug /1 | nie dotyczy
10 |Srebro PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <0,001 - 0,010 mg /1 | nie dotyczy
11 |[Kadm PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Qr <0,1 - 5,0 pug/l nie dotyczy
12 |Antymon PN-EN ISO 17294-2; 2016-11 Q <0,1 - 5.0 pg /1 | nie dotyczy
13 |Otéw PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <1,0 - 10 ug /1 nie dotyczy
14 |Rteé PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q < 0,20 - 1,0 ug/l nie dotyczy

* - dane dostarczone przez Klienta

1) Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2 Niepewnosci wynikow fizykochemicznych sq podawane gdy wynik = niepewnosé obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona jest niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej
przy prawdopodobieristwie rozszerzenia 95% 1 wspdlczynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$¢ zwigzana z pobieraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki
pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WG.

3) Okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

STWIERDZENIE ZGODNOSCI ZE SPECYFIKACJA LUB WYMAGANIAMI (dotyczy badan ilosciowych):

WYNIK ZGODNY - jezeli wynik nie przekracza dopuszczalnej gormej i/lub dolnej granicy tolerancji badz zawiera si¢ pomigdzy goma i dolng granicg tolerancji, przy czym ryzyko blednej
akceptacji okreslone jest na 50% w przypadku wyniku zblizonego do granicy tolerancji i jest rozpatrywane tam gdzie zasadne.

Wynik jest zgodny — zgodnos¢, jesli:

+ wynik badania wraz z niepewnoscig nie przekracza dopuszczalnej gornej i/lub dolnej granicy tolerancji lub zawiera si¢ pomigdzy dolng i gérng granicy tolerancji;

» wynik badania jest mniejszy od dopuszczalnej gomej granicy tolerancji lub wigkszy od dolnej granicy tolerancji o wartos¢ mniejszg lub rowng niepewnosci badania;

» wynik badania osigga wartos¢ dopuszczalng granicy tolerancji dla danej niepewnosci badania (jesli dotyczy).

WYNIK NIEZGODNY - jezeli wynik przekracza dopuszczalng goérng i/lub dolng granicg tolerancji, przy czym ryzyko blednego odrzucenia okreslone jest na 50%
w przypadku wyniku zblizonego do granicy tolerancji i jest rozpatrywane tam gdzie zasadne.

Wynik jest niezgodny — niezgodnosé, jesli:

» wynik badania wraz z niepewnoscig przekracza dopuszczalng gomna lub dolng granice tolerancji;

» wynik badania jest wigkszy od dopuszczalnej gomej granicy tolerancji lub mniejszy od dolnej granicy tolerancji o wartos¢ mniejsza lub rowng niepewnosci badania.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr D/763/1674/2019/LB-WG/PCH/

Stwierdzenie zgodnosci jest oparte na poziomie ufnosci 95% dla niepewnosci rozszerzonej. Wspdlczynnik rozszerzenia k = 2.
W niniejszym sprawozdaniu wyniki badari i stwierdzenie zgodnosci odnoszq sig tylko do analizowanej/badanej probki, a nie do probki/obiektu, z ktérego probka ta byla pobrana.

UWAGA: Organ stanowiqcy moze zastosowaé inng regulg decyzyjng niz przedstawione powyzej w podjeciu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodnosci bgds niezgodnosci.
Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dziatu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze byé kopiowane we

fragmentach. Reklamacje mozna sktadaé pisemnie w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcow.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacja o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

09.10.2019 r. 09.10.2019 . dr n. chem. Joanna Domagalska
...................................................................................................... Asystent Pracowni Chemicznej
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Badania Wody i Gleby
AUtoryzowal: e

Imi¢, nazwisko, stanowisko

Podpis jest prawidtowy

Dokument podpisany przez Jo omagalska, WSSE w Poznaniu

Data: 2019.10.09 09:58:54 CES



