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ON-HK.9012.9.38.2021 Kalisz, dn. 23 grudnia 2021 r.
Wéjt Gminy Szezytniki

(ePUAP)
OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2028), § 22 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

stwierdza

ze jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej
przez Wodociag Radliczyce w gminie Szezytniki, spetnia wymagania okreslone
w zatacznikach nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

1) sprawozdan z wynikéw badan probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (probki
pobrane w dniach: 26.01, 30.03, 27.07, 12.10 i"18.11.2021 r.), realizowanych w ramach
kontroli wewnetrznej przez Wéjta Gminy Szczytniki, wykonanych przez Laboratorium
Srodowiskowe SGS Polska Sp. z o.0., ul. Cieszyfiska 52A, 43-200 Pszczyna:
SB/06438/01/2021,  SB/29713/04/2021,  SB/78627/07/2021,  SB/119213/10/2021,
SB/129108/11/2021.

2) analizy podjetych przez ~Wojta Gminy  Szczytniki  dziatah  naprawczych
udokumentowanych sprawozdaniem z badan nr: SB/95181/09/2021.

3) prowadzonego monitoringu obejmujgcego m. in.:

— weryfikacje terminowoéci przekazywanych przez Wojta Gminy Szczytniki wynikéw
badan wody oraz informacji o planowanych ipodejmowanych dzialaniach
naprawczych,

— analize i oceng wynikow przekazywanych przez Wéjta Gminy Szezytniki,

— uzgodnienie harmonogramu pobierania probek wody oraz zakresu badan
wykonywanych przez Wojta Gminy Szczytniki w ramach kontroli wewngtrznej,

— wykonanie w ramach kontroli urzgdowej badaf jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (probki pobrane w dniach 24.05 i 25.05.2021 r.), zgodnie
z ustalonym przez Pafnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
planem dziatania na rok 2021, udokumentowanych sprawozdaniami nr:

Stronalz?2



HKL/N-607/2021, HKL/N-608/2021, HKL/N-609/2021,, HKL/N-610/2021,
HKL/N-629/2021, , N/1155/2021/LB-AS/PGC,PLC/, N/1155/2021/LB-WG/PCH/,

stwierdza, ze jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, produkowanej
i dystrybuowanej przez Wodocigg Radliczyce w gminie Szczytniki, spetnia wymagania
okreslone w zatacznikach nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badan wody, prowadzonych w ramach kontroli
wewnetrznej, stwierdzono przekroczenie dopuszezalnej wartosci parametru metnosci
w jednym punkcie poborowym. Skuteczno$¢ przeprowadzonych przez podmiot dziatan
naprawczych polegajacych na plukaniu sieci wodociggowej zostala potwierdzona
sprawozdaniami z badan wymienionymi w punkcie 2.
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